
Pasportizace veøejného osvìtlení 
obce Bìlá u Jevíèka

Zhotovitel:
Led4U, s. r. o. 
Na Vyhlídce 1650/24
680 01 Boskovice
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1 Sodíky SHC Døevo Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 50W

2 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 50W

3 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Dobrý Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

4 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

5 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 50W

6 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 50W

7 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 50W

8 Rtu�ové RVI Beton Jednoduchý 0,5m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 50W

9 Rtu�ové RVI Beton Jednoduchý 0,5m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 50W

10 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 50W

11 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 50W

12 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 50W

13 Rtu�ové RVI Beton Jednoduchý 0,5m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 50W

14 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 50W

15 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 40W

16 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

17 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení izol. vodièem (AES) Multièip COB 30W

18 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

19 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

20 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

21 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 40W

21A Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Dobrý Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 40W

22 Rtu�ové RVI Železo Jednoduchý 0,5m Havarijní Podzemním kabelem (AYKY/CYKY) Multièip COB 30W

23 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

24 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

Výkon LED svítidloStav svítidla Typ vedeníVýložník

70W

70W

70W

Body Výkon

Obec Bìlá u Jevíèka  23.9.2014

Pasportizace VO

Stávající svítidlo
Rozvadìè/  

Poznámka

Výška 

sloupu

Typ 

výložníku
Typ sloupu
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25 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

26 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 40W

27 Sodíky SHC Na budovì Jednoduchý 0,25m Dobrý Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

28 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

29 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Dobrý Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

30 Sodíky SHC Parkové Špatný Podzemním kabelem (AYKY/CYKY) Multièip COB 30W

31 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

32 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

33 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

34 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

35 Rtu�ové RVI Beton Jednoduchý 0,5m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

36 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

37 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

38 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Dobrý Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

39 Rtu�ové RVI Beton Jednoduchý 0,5m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

40 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Dobrý Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

41 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Dobrý Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

42 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

43 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

44 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

45 Sodíky SHC Døevo Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

46 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

47 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

48 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

49 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

50 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

51 Sodíky SHC Na budovì Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

52 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

53 Rtu�ové RVI Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W
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54 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Dobrý Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

55 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

Èíslo Název Pozice rozvadìèe

I. Rozvadìè è. I. Mezi body è. 21 a 23

70W

70W

7m

7m
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1 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Dobrý Horní vedení izol. vodièem (AES) Multièip COB 30W

2 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

3 Sodíky SHC Parkové Špatný Podzemním kabelem (AYKY/CYKY) LED žárovka 27W

4 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení izol. vodièem (AES) Multièip COB 50W

5 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 50W

6 Rtu�ové RVI Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 50W

7 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Dobrý Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 40W

8 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 40W

9 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Špatný Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

10 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Dobrý Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 40W

11 Rtu�ové RVI Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

12 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Dobrý Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

13 Rtu�ové RVI Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

14 Rtu�ové RVI Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

15 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Dobrý Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

16 Rtu�ové RVI Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

17 Rtu�ové RVI Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 30W

18 Sodíky SHC Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 40W

19 Rtu�ové RVI Beton Jednoduchý 0,25m Havarijní Horní vedení neizol. vodièem (ALFE) Multièip COB 40W

Èíslo Název Pozice rozvadìèe

I. Rozvadìè è. I. Za bodem è. 3
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8m

LED svítidloStav svítidla Typ vedeníVýložníkBody

70W 7m

Výkon

Obec Smolná  23.9.2014

Pasportizace VO

Stávající svítidlo
Rozvadìè/  

Poznámka

Výška 

sloupu

Typ 

výložníku
Typ sloupuVýkon
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